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B
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A
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PT-11

H.cs.= 3.00

BAGNO
PT-10

H.cs.= 3.00
ATRIO

PT-01

H.cs.= 3.00

SALA MEDICA
PT-04

H.cs.= 3.00
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PT-03

H.cs.= 3.00
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PT-05

H.cs.= 3.00

BAGNO
PT-06

H.cs.= 3.00
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85
215+85

85
215+85

85
215+85

±0.00

-0.05

PIANTA PIANO TERRA - QUOTA ±0.00/-0.05

95 22
0

CENTRALE TERMICA
PT-12

H.= 2.85

35 28
0

PT-07
AULA

H.cs.= 3.00

0,
74

85
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5+
85

13
0+

13
0

23
0+

70

85
215+85

85
215+85

85
215+85

85
215+85

2,80

85
21

5+
85

PT-08
CUCINA

H.cs.= 3.00

PAVIMENTATA

ZONA

VERDE

ZONA

PAVIMENTATA

5,19

17,83

VERDE ZONA ASFALTATA8,
40

3,
81

VERDE

ZONA PAVIMENTATA

VERDE

PAVIMENTATA

VERDE

VERDE

ZONA

0,10

-0.60

-0.60 -0.60

-0.65

-0.55

-0.55

-0.55

-0.55

-0.55

-0.55

-0.55

-0.55

-0.55

H.min.=2.35 mt.

TETTOIA

TETTOIA

H.min.=2.53 mt.

20
,1

5

27,45

17
,0

0

18,85

27,70

16
,7

7

9,00

17
,1

9

FABBRICATO IN METALLO

H.min. = 1.90 mt.

SERBATOIO 
NON FUNZIONANTE 
8 mc

PROBABILE PRESENZA
1
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